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Visita de control Sistema Chacra UASJ 02-2020 
Visitas realizadas entre 25 y 28-02-2020 
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I) Visita de control de 

sistema – filmación de 

Ing. Gonzalez 25-02-2020 

 

II) Se detectaron problemas 

con el registrador 

SISMED/ se resolvió 

retirar el registrador para 

actualización del firmware 
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Visitas realizadas entre 25 y 28-02-2020 
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2º Visita de control de sistema – Ing. 

R. Oliva, P.Triñanes, J.Lescano y 

N.Cortez 28/02/2020 – con Ing. 

González 

 

1- control cableado e instalación 

reflector LED externo. 

2- Remoción sensor NRG110S de 

temperatura en torre para revisión 

 

 



Visita de control Sistema Chacra UASJ 02-2020 
Visitas realizadas entre 25 y 28-02-2020 
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2º Visita de control de sistema 

– Ing. R. Oliva, P.Triñanes, 

J.Lescano y N.Cortez 

28/02/2020 – con Ing. 

González  

 

3 – Revisión general de la 

operación del tablero, 

reguladores y cargador 

externo. Ensayo 

aerogenerador. 

 

 



Visita de control Sistema Chacra UASJ 02-2020 
Visitas realizadas entre 25 y 28-02-2020 
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2º Visita de control de sistema 

– Ing. R. Oliva, P.Triñanes, 

J.Lescano y N.Cortez 

28/02/2020 – con Ing. 

González  

 

 

4 – Control de baterías y nivel 

de electrolito por celda. 

 

 



Visita de control Sistema Chacra UASJ 02-2020 
Visitas realizadas entre 25 y 28-02-2020 
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2º Visita de control de sistema 

– Ing. R. Oliva, P.Triñanes, 

J.Lescano y N.Cortez 

28/02/2020 – con Ing. 

González  

 

5 – SISMED SJ/24 Verificación 

de problemas de firmware 

(requiere actualización) 

6 – Control paneles solares 

cableado y operación OK 

 

 



Visita de control Sistema Chacra UASJ 02-2020 
Visitas realizadas entre 25 y 28-02-2020 

Sistema Chacra UASJ, revisión  SISMED/SJ24 y actividades 2020-2021  - Rev 04.2021            Nº  7 

2º Visita de control de sistema 

– Ing. R. Oliva, P.Triñanes, 

J.Lescano y N.Cortez 

28/02/2020 – con Ing. 

González  

 

7 – Remoción de sensor de 

temperatura para control en 

R.G junto con firmware 

 

 



Visita de control Sistema Chacra UASJ 02-2020 
Visitas realizadas entre 25 y 28-02-2020 
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2º Visita de control de sistema 

– Ing. R. Oliva, P.Triñanes, 

J.Lescano y N.Cortez 

28/02/2020 – con Ing. 

González  

 

8 – Revisión Cableado e 

instalación LED exterior– 

última reunión y viaje pre-

pandemia. 

 

 



Visita de control Sistema Chacra UASJ 02-2020 
Visitas realizadas entre 25 y 28-02-2020 
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2º Visita de control de sistema 

– Ing. R. Oliva, P.Triñanes, 

J.Lescano y N.Cortez 

28/02/2020 – con Ing. 

González  

 

9 – Sistema queda operando 

correctamente aunque sin 

monitoreo – última reunión y 

viaje pre-pandemia. 

 

 



(ii) Verificación de sensor 
NRG110S SISMED/SJ24  

Realizada en montaje externo RG 

06-2020 



Verificación NRG 110S  
Junio 2020 / verificación registro temperaturas sub-cero  
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Verificación del sensor 

en conexión a un 

Datalogger CR850 e 

instrumento TES en Río 

Gallegos  - Junio 2020  

 

 

 

 



Verificación NRG 110S  
Junio 2020 / verificación registro temperaturas sub-cero  
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Tabla de datos de verificación del sensor en conexión a 

un Datalogger CR850 en Río Gallegos Junio 2020  

 

 

 

 



Verificación NRG 110S  
Junio 2020 / verificación registro temperaturas sub-cero  
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Gráfica de de datos de verificación del sensor en conexión a un 

Datalogger CR850 en Río Gallegos Junio 2020  

 

 

 

 



(iii) Informe para Instalación 
eléctrica CET y conexión a Internet   

Realizado 08-2020 



Instalación eléctrica CET 
Agosto 2020 / Informe de mejoras requeridas 
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Informe para mejoramiento de instalación eléctrica en CET –

UASJ UNPA Agosto 2020 (Ing. J.F.González) – ver PDF adjunto 
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Informe para mejoramiento de instalación eléctrica en CET –UASJ UNPA Agosto 2020 (Ing. 

J.F.González) – Se solicitó además x nota la conexión a Internet para el acceso al sistema 

SISMED SJ/24 en forma remota 

 

 

 

 

Instalación eléctrica CET 
Agosto 2020 / Informe de mejoras requeridas 



Instalación de bootloader para 
actualización firmware SISMED/SJ24  

Bootloader Optiboot 03-2021  



Bootloader Optiboot 
Marzo de 2021 / Ensayos y funcionamiento ok 

Sistema Chacra UASJ, revisión  SISMED/SJ24 y actividades 2020-2021  - Rev 04.2021            Nº  18 

Se instaló un bootloader (programa que permite actulizar el firmware vía puerto serie, sin ISP 

externo) – permitirá actualizaciones remotas del programa interno vía internet 

 

 

 

 



Diagramas de Interacción de 
datos SISMED/SJ24 (en proceso) 

SISMED/SJ24 Data interaction 
diagrams  

Rev 04.2021 



1.a ADC Routines 
External raw data source: M4/E TRIADC 

SISMED/SJ24 Data interaction diagrams  - Rev 04.2021            Nº  20 

ADProcess() in 
main1284.c file 

M4E access in 
../Flash3/twi-cl2m4-

10.c/.h files 



1.b ADC Routines 
Default calibration constants source and 

sample data structures 
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ADProcess() in 
main1284.c file 

Default constants in 
calibCl2_p2b.c/.h files 

Sample structures in 
main1284.c files 



1.b ADC Routines 
User constants and 

Rcal (low-level calib) structures 

SISMED/SJ24 Data interaction diagrams  - 
Rev 04.2021            Nº  22 

ADProcess() in 
main1284.c file 

Low-level calibration 
storage (RAM copy) in 
calibCl2_p2b.c/.h files 

User G_xx, K_xx values in main1284.c files 
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Realizada por Ing. Sergio Cabrera de UASJ / 29D/084 

Se encendió cargador 220V por bateria baja (días sin sol) y se reseteó el controlador solar 

 

 

 

Visita de control – Sistema UASJ  
20/05/2021 – Revisión carga de baterías 



Participación R. Oliva como docente en Especialización Eólica UNComa  

Curso en desarrollo: Pequeñas Turbinas Eolicas y Sistemas Aislados (7-5-21 a 4-6-21) 
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Anexo – 1. trabajos realizados 2020 29/D084 
Remitido para informe 03-2021: 

https://drive.google.com/drive/folders/1taYdvKfJf_rid1wOWMVoZm0dq0M7nR1B?usp=sharing 
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https://drive.google.com/drive/folders/1taYdvKfJf_rid1wOWMVoZm0dq0M7nR1B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1taYdvKfJf_rid1wOWMVoZm0dq0M7nR1B?usp=sharing


Anexo – 2. Mini-sitioWeb Area Energías 
Alternativas 

20º Aniversario del fallecimiento del Arq. Carlos 
Luna Pont 29-05-2021: 

https://www.energiasalternativas-unpa.net 
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https://www.energiasalternativas-unpa.net/
https://www.energiasalternativas-unpa.net/
https://www.energiasalternativas-unpa.net/

